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Besiktningsutlatande Nasta besiktning senas *ESKONTORET 
DJ Godkand [] Ej 
Behörighet Sakkunnig 

DS x, |Stig-Arne Bengtsson 
Adress 

LI « 
Fasti Företag / Arbets nr: 

LI » [YIT sverige AB 66260-6000 
rukare (om annan än fastighetsägare Adress 

Bostäder Ok Kristinehedsvägen 5 
Adress Postadress 

Dalgatan 3 A-C Ls 302 44 ae yf 
Byggar Ombyggnadsar Underskrift akkuny å Besiktningsdatum 1971 De |A a Lf De, CA YZ == 2010-01-20 
Byggnadens ägare Adress Tel nr 
Hylte Bostäder Skolgatan 3 314 31 hyltebruk 0345-18100 
Driftansvarig Adress Tel nr 
Sven-Erik 0733718360 
Tidigare besiktning Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX) | Byggnad Systembeteckning 
1997 Ss Bostader Ss 
Verksamhet Antal lägenheter Drifttider Nyttjandetider 
Bostäder 12 24-Timmar 24-Timmar 

Pos | System/komponent Pos | System/komponent Pos | Anmärkning Be- Å 
1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas A= åtgärdat döm 

1 | DOKUMENTATION | ;LAGENHETILOKAL ~~ Finns bristfalligt 1 
“44121 X | Ritningar Uteluftdon 1.2 | Finns bristfälligt 1 

X | Driftinstruktion i Ersättningsluft 

ip X | Overluft 
| Tilluftdon 

;KANALSYSTEM 136901 X | Frånluftdon 24 | Smuts 1 
Luftintag 6: Spiskapa 
Aggregatanslutn. Rae Spisflakt 6.3 | Overluft till we bör fixas i Igh 59 1 
Otatheter : Verksamhet 
kanalsystem 126.935 6.5 | Generellt bör alla kontrollventiler bytas mot tallriksventiler 1 

X | Smuts i kanal 8107 Lgh 57,63 har paxfläkt monterats 
Kortslutning 7 EPROVNING å 
Uteluft/avluft FAR Totalluftflöde 
Avluftöppning 2 X | Delluftflöde 7.4 | Det ar drag i all F-kanaler, bak sug i källare 1 

haa. Tilluftstemperatur 

TT Äkomlgnat Så ntvvx | | % 
Belysning ae vid t ute °C | 82 | Langa sidodragningar pa vind gör systemet instabilt 1 
Avlopp 2571] | Relativ fuktighet 

LSS Ljudnivå   
  

  Ljud vibrationer Bö    

      

    
  

  

Frontluckor | Fuktskador 

Filter 8271 X | Övr. iakttagelser 
Fläktar BS Brukarsynpunkter 

   

  

   

  

Flaktrem 8 
Återluft E 
VVX-funktion 

Försmutsning 

Spjällfunktion 

Dränering 

  

    
  

  

    
    | Manéver rs 

Styrning 

Brand 

    
  Reglering 

Larm 
     Indikering 

Installningsvarde   
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Ventilationssystem a 
HYLTE KOMMU; TY 1 

Besiktningsutlatande Nästa besiktning senast 2016-04220). ©VGGNADSKON) ~ 

><] Godkand [] Ejgddkand amn naan 
Behörighet | Sakkunnig EU nid” JY 

x, | Stig-Arne Bengtsson 
Adress 

OO « 
Fastighetsbeteckning Företag Arbets nr: 

Örnabäckshult 1:371 MH N | YIT Sverige AB 66260-6000 
Brukare (om annan än fastighetsägare) Adress 

Bostäder Ok Kristinehedsvägen 5 
Adress Postadress 

Dalgatan 5 A-C LJ » 130244 Halmstad > / 
Byggår Ombyggnadsår Underskrjj t akkuphig-, i) 4 ly Besiktningsdatum 

1971 L] es 24 MLA Ya a 2010-01-20 

Byggnadens agare Adress Tel nr 

Hylte Bostäder Skolgatan 3 314 31 hyltebruk 0345-18100 
Driftansvarig Adress Tel nr 

Sven-Erik 0733718360 
Tidigare besiktning Ventilationssystem typ (S, F, FT, FTX) | Byggnad Systembeteckning 

1997 Ss Bostäder Ss 
Verksamhet Antal lagenheter Drifttider Nyttjandetider 

Bostäder 12 24-Timmar 24-Timmar 

Pos | System/komponent Pos | System/komponent Pos | Anmärkning Be- Å 
1 = bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas A= åtgärdat döm 

1 FROKUMENTATION | | 6 [LAGENHETILOKAL: SS] 1.1 | Finns bristfälligt 1 

t : a Uteluftdon 1.2 | Finns bristfälligt 1 

Ersättningsluft 

X | Överluft 
Tilluftdon 

N X | Frånluftdon 24 | Smuts 1 

Luftintag Spiskåpa 

Aggregatanslutn. Spisfläkt 6.3 | Överluft till wc bör fixas i Igh 79 1 

Otätheter Verksamhet 

kanalsystem 6.5 | Generellt bör alla kontrollventiler bytas mot tallriksventiler 1 

Smuts i kanal Lgh 73 har paxfläkt monterats 0 

Kortslutning ROVNINGI 

Uteluft/avluft i T Totalluftflode 

Avluftéppning 2] X | Delluftfléde 7.1 | Det är drag i all F-kanaler 0 
  

Tilluftstemperatur 

   St ost 
  

    

“T Atkomlighet ntvvx | | % 
Belysning vid t ute °C | 82 | Langa sidodragningar pa vind gör systemet instabilt 1 

Avlopp Relativ fuktighet 

Ljudnivå 
  

  

     
Ljud/vibrationer 

  

  

  

  

  

  

Frontluckor At Fuktskador 

Filter "82: X | Övr. iakttagelser 
Fläktar (83-] | Brukarsynpunkter 
Fläktrem VER 

Återluft 
VVX-funktion 

Försmutsning 

Spjällfunktion 

| Dränering 

      
    

  

Manöver 

Styrning 

Brand 

Reglering 

Larm 

Indikering 

Inställningsvärde 

  

      
      
  

                 
  

2010-01-22Wseyitfild 1\users$\best066\my documents\ovk protokoll\201 O\hyite\hyite bostader\dalgatan 5 a-c.doc


